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1.0 INTRODUÇÃO
O I-Pool Full modelo Aquecimento solar ou modelo Trocador de Calor é um

comando central de automação destinado a controlar 3 motobombas que interagem com
a programação de filtragem, aquecimento, controle auxiliar para cascatas ou
hidromassagem e comando de iluminação. Este quadro possui integrado todos os
componentes necessários para controle e segurança da operação.

1.1 Identificação dos componentes

F1

T1

O Ipool Full pode ser adquirido para aquecimento da piscina por Placa Solar ou por
Trocador de Calor esta definição deverá ser feita no ato da compra do produto. Cada
quadro é equipado especificamente para seu tipo de aquecimento.



4

F2

1.2 Posicionamento do quadro Ipool
O quadro deve ser fixado a uma distância maior ou igual 4 metros da borda da

piscina. Por uma questão de segurança instale o painel numa altura que impeça o acesso
de crianças e animais, como sugestão o painel deve ser posicionado numa altura mínima
de 1,5m do piso.

O painel de comando possui índice de proteção IP66 e pode ser instalado em
local descoberto.

Antes da instalação do IPool verifique se a rede elétrica está desligada para
evitar acidentes.

Este quadro tem a função de controle e está equipado com dispositivos de proteção
elétrica (DR - Sensibilidade 30mA) e Dispositivo de proteção contra surtos (DPS 40kA -
275V).

Respeite a distância mínima do quadro até a borda da piscina, fig.2.  A manipulação
ou instalação de produtos elétricos dentro ou próximo da piscina é um fator de risco
grave que pode causar choques elétricos fatais.
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2.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Antes de iniciar a instalação leia atentamente o manual e respeite as informações

a seguir:

-Proceda a instalação elétrica conforme descrito no manual;
-Antes de iniciar qualquer tipo de manutenção desligue a rede elétrica do aparelho;
-Aterre o equipamento e utilize os dispositivos de segurança integrados ao comando.
-Contrate mão de obra capacitada;
-Exija que a instalação elétrica seja feita conforme NBR 5410 “Instalações Elétricas de Baixa
Tensão”.

2.1 Identificação dos componentes
Antes de iniciar a instalação abra o quadro de comando e identifique todos os

componentes internos conforme fig. 3.

Para ter acesso ao interior do quadro basta retirar os
4 parafusos frontais, fig 4.

Abra o quadro com cuidado para não desconetar nem
romper os cabos internos de ligação.

F4

F3

T2
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2.2 Entrada de energia do quadro
Antes de iniciar a instalação identifique no interior do quadro o conector de entrada

de energia, fig. 5. Em seguida, realize a instalação conforme fig. 6

O quadro deverá ser alimentado em 220VAC, utilize disjuntor bipolar de 25A e
faça o aterramento conforme norma NBR 5410.

F5
F6
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Instale a motobomba no contactor
conforme fig. 8. Este contactor tem a
capacidade de 9A, a potência máxima da
motobomba não deverá excer a 1CV.

O Trocador de Calor possui 3
cabos de comando 24V (Amarelo,
branco e vermelho). Isole o cabo amarelo
e conecte o branco na entrada 13NO e o
vermelho na 14NO do contactor, fig. 8.

O sensor deverá ser posicionado
dentro do “colar” na tubulação de
entrada de água da motobomba, fig. 8.

2.3 Instalação da motobomba para sistema de aquecimento TROCADOR
Antes de iniciar a instalação identifique no interior do quadro o contactor tripolar

de 9A para motobomba de aquecimento e o sensor do termostato., fig. 7.

A motobomba do sistema de aquecimento deverá ser conectada no contactor de
9A, fig. 7, desta forma, podemos instalar uma motobomba com potência máxima de
1CV para alimentar o trocador de calor que
aquecerá a piscina.

F7

F8
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2.4 Instalação da motobomba para sistema de aquecimento SOLAR
Antes de iniciar a instalação identifique no interior do quadro o contactor tripolar

de 9A para motobomba de aquecimento e os sensores 1 e 2 do termostato, fig. 15.

A motobomba do sistema de aquecimento
deverá ser conectada no contactor de 9A, fig.16, desta
forma, podemos instalar uma motobomba com potência
máxima de 1CV para alimentar o trocador de calor
que aquecerá a piscina.

F15

F16

O sensor (T1) deverá ser aderido a um dos coletores da placa solar, já o
sensor (T2) deverá ser posicionado dentro do “colar” na tubulação de entrada de
água da motobomba, fig. 16.

Instale a motobomba no contactor conforme fig.
16. Este contactor tem a capacidade de 9A, a potência
máxima da motobomba não deverá excer a 1CV.

Instale a motobomba no contactor conforme fig.
16. Este contactor tem a capacidade de 9A, a potência
máxima da motobomba não deverá excer a 1CV.
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2.5 Instalação da motobomba auxiliar
Antes de iniciar a instalação identifique no interior do quadro o contactor tripolar

de 16A para motobomba auxiliar, fig. 11

A motobomba auxiliar deverá ser conectada no contactor de 16A, fig. 11, desta
forma, podemos instalar uma motobomba com potência máxima de 2CV que poderá
alimentar acessórios como cascatas, hidromassagens, fontes, chafariz entre outros
acessórios que equipam a piscina.

Instale a motobomba no
contactor conforme fig. 12. Este
contactor tem a capacidade de 16A, a
potência máxima da motobomba não
deverá exceder a 2CV.

F11

F12
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2.6 Instalação da motobomba para sistema de filtragem
Antes de iniciar a instalação identifique no interior do quadro o contactor tripolar

de 9A para motobomba do sistema de filtragem, fig. 10.

A motobomba para sistema de
filtragem deverá ser conectada no contactor
de 9A, fig. 9, desta forma, podemos instalar
uma motobomba com potência máxima de
1CV para alimentar o filtro da água da
pisicna.

Instale a motobomba no contactor
conforme fig. 9. Este contactor tem a
capacidade de 9A, a potência máxima da
motobomba não deverá exceder a 1CV.

A potência da motobomba deverá
ser compatível com o modelo do filtro, em
caso de dúvida consulte o fabricante.

F10

F9
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2.7 Instalação de uma única motobomba para aquecimento e filtragem
Caso possua uma única motobomba para alimentar o sistema de filtragem e o

sistema de aquecimento, seja ele solar ou Trocador de calor, realize a instalação conforme
esquema abaixo.

Esquema de instalação elétrica de uma única motobomba para alimentar
aquecimento por Placa Solar e sistema de filtragem, fig. 18.

Esquema de instalação elétrica de uma única motobomba para alimentar
aquecimento por Trocador de Calor e sistema de filtragem, fig. 19.

F18

F19
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2.8 Instalação do sistema de iluminação
Antes de iniciar a instalação identifique no interior do quadro o conector para

instalação dos refletores, fig. 13.
Conecte as respectivas cores dos cabos branco, vermelho, verde e azul dos

cabos conforme fig. 14.

ATENÇÃO
Nunca exceda a quantidade máxima permitida de refletores instalados no quadro

Ipool, conforme tabela T3.

F13

T3
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3.0 OPERAÇÃO DO QUADRO IPOOL FULL
Antes de operar o equipamento leia atentamente o manual e certifique-se de que

todas as instalações foram feitas conforme descrito nos tópicos anteriores, bem como, se
o aparelho está devidamente alimentado em 220VAC e as válvulas hidráulicas estão abertas.

3.1 Acionamento do Quadro Ipool Full
Para acionar o quadro de comando proceda da seguinte forma:
1 - Ativar o disjuntor principal proveniente da rede elétrica alimentado

em 220VAC.
2- Abrir o painel do compartimento superior do quadro e ativar o

Dispositivo DR e os disjuntores de aquecimento, auxiliar e filtragem.

3.2 Acionamento do sistema de aquecimento
O botão seletor do sistema de aquecimento possui 3 posições nele iremos definir em

qual condição o aquecimento será gerido, são elas:
POSIÇÃO DESLIGADO

Nesta função a motobomba não entrará em funcionamento.

POSIÇÃO DIRETO

Nesta função a motobomba funciona direto sem o controle de temperatura.

POSIÇÃO AUTOMÁTICO

Nesta função a motobomba só funcionará caso haja necessidade, ou seja, quando a
temperatura da piscina estiver abaixo da estipulada no termostato e houver possibilidade de
troca de temperatura no caso de aquecimento solar.
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3.3 Programação do termostato (TROCADOR DE CALOR)

O termostato digital na versão Trocador de Calor tem a função de indicar a
temperatura real e precisa da piscina, bem como, programar a temperatura desejada da
água para o processo de aquecimento.

Para ajustar o termostato proceda da seguinte forma:

A função  (SP) , é responsável pelo controle de tem-
peratura, onde deve-se indicar a temperatura desejada da
água da piscina.

Para aciona-la, pressione a tecla “A” por 5 segun-
dos e aparecerá a função  (SP)  ,fig.23.

Solte e volte a pressionar a tecla para ajustar a tem-
peratura. Em 4 segundos o valor estará gravado e o visor
voltará a indicar a temperatura atual. O sistema de aqueci-
mento desligará logo que a temperatura deseja for atingida.

O visor sempre registrará a temperatura
atual da piscina, para ter acesso à temperatura
desejada a função (SP) deverá ser acionada.

3.4 Programação do termostato (SOLAR)
O termostato digital na versão Solar tem a função de indicar a temperatura real

e precisa da piscina no processo de aquecimento, bem como, o diferencial de temperatura
e outras funções específicas para este monitoramento.

Para ajustar o termostato proceda da seguinte forma:

Para ajustar a temperatura desejada, basta
pressionar o botão amarelo       (toque rápido). No
visor aparecerá a sigla (SSP), pressione novamente
(toque rápido) e aparecerá a temperatura piscando
no visor. Neste momento ajuste a temperatura
desejada utilizando os botões         , em seguida,
confirme a operação pressionando a tecla verde       .

Ao acionar o aparelho aparecerá no visor a
temperatura atual da piscina. Caso queira visualizar
a temperatura dos Coletores Solar, pressione o botão
azul       e receberá esta informação no visor, em
seguida, o mesmo voltará a indicar a temperatura da
água da piscina.

F23

F22
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O termostato do aquecimento solar já vem configurado de fábrica, caso necessite
ajustar alguma configuração pré-estabelecidas, proceda da seguinte forma:

-Pressione o botão amarelo       (toque rápido) e aparecerá no visor a sigla
(SSP), pressione novamente  ( toque rápido) e aparecerá a temperatura piscando no
visor, pressione novamente (toque rápido) e aparecerá a  sigla (COD).

Com os botões           digite o código (123) e com o botão      amarelo selecione a
função que deseja reconfigurar.

3.5 Configurações avançada do termostato (SOLAR)

Os parâmetros estabelecidos de fábrica são os ideais para o aquecimento de pis-
cina, portanto, evite altera-los aleatoriamente ou sem objetivo concreto, para não interferir
no aquecimento e rendimento do Coletor Solar.

O valor da função         deverá ser sempre maior que o valor da função no
termostato digital.

A tabela abaixo indica as configurações padrão de fábrica.
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3.6 Acionamento da motobomba auxiliar
O botão seletor para motobomba auxiliar possui 2

posições, sua função é ligar e desligar o fluxo de água que
alimenta acessórios como cascatas, hidromassagens, fontes,
chafariz entre outros acessórios que equipam a piscina.

POSIÇÃO DESLIGADO

Motobomba auxiliar desligada
POSIÇÃO LIGADO

Motobomba auxiliar em funcionamento.

3.7 Acionamento da motobomba do sistema de filtragem
O botão seletor do sistema de filtragem possui 3 posições nele iremos definir em qual

condição o filtro será gerido, são elas:
POSIÇÃO DESLIGADO

Nesta função a motobomba do sistema de filtragem não entrará em funcionamento.

POSIÇÃO DIRETO

Nesta função a motobomba funciona direto.

POSIÇÃO TIMER

Nesta função a motobomba do sistema de filtragem funcionará apenas no período de
tempo definido no programador horário (Timer).

- Ajuste a hora e os minutos do relógio de acordo com a atual, no exemplo
abaixo o timer indica  15h e 30min. fig. 25.

– Programe os intervalos de
tempo nos quais você deseja que o
equipamento entre em funcionamento,
ligando as aletas do cavalete, conforme
fig. 25A, lembrando que, cada aleta
acionada vale 15 minutos de
funcionamento da máquina.

Para ajustar o termostato proceda da seguinte forma:

F25 / F25A
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3.8 Acionamento e controle do sistema de iluminação

Para operar sistema de iluminação é muito
simples:

- Selecione a cor da iluminação, para isso, basta
utilizar a chave seletora para definir a cor desejada entre
azul, vermelho, verde, ciano, amarelo, roxo ou
branco. Girando a chave seletora no sentido horário.

- Para desligar o sistema de iluminação basta
posicionar o seletor simples na posição (WIFI), certifi-
ca-se também que o controle do aplicativo esteja desli-
gado.

- Baixe o aplicativo “Magic Home Pro”
Usuário Apple - (Apple Store).
Usuário Android - (Google Play Store).
- Conecte-se diretamente ao módulo ou utilizando roteador.
- Posicione o botão seletor no modo wifi

- Com o aplicativo instalado e conectado ao comando você poderá ususfruir das
seguintes funções:
- 16 milhões de cores e seleção de cor por referência.
- Modo dinâmico de troca de cores.
- Mudança de cor por ritmo sonoro.
- Mudança de cor por ritmo musical.
Para maiores informações acesse o site (www. sodramar.com.br)

4.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.9 Controle por sistema Wifi

ATENÇÃO
Caso necessite alterar de usuário APPLE para ANDROID é necessário “reset” do

quadro, para isto, basta ligar e desligar (3X) consecutivas o quadro no botão de funções.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que

o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente
comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar
gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos
de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no
revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte,
embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações,
incêndios, componentes impróprios na instalação elétrica ou hidráulica, ou ainda, casos imprevisíveis
ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para
conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte,
acidentes ou negligência na instalação ou operação.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.
Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra

emitida contra o comprador inicial.

- Este quadro deverá ser alimentado com 220VAC.
- Mantenha a distância mínima de 4m da borda da piscina.
- Este quadro não deverá funcionar sem os Dispositivos (DR) e (DSP) que já são

integrados ao equipamento.
- Não instale motobombas acima da capacidade máxima especificada neste manual e

verifique se mesma é realmente compatível com o respectivo contactor.
- Não exceda a quantidade máxima de refletores instalados no sitema de iluminação.
- Utilize disjuntor bipolar de 25A (não incluso) para alimentar o quadro.
- Antes de acionar as motobombas verifique se as válvulas hidráulicas estão abertas.
- Mantenha o painel sempre fechado e de preferência travado para garantir a pro-

teção e segurança dos usuários.
- Não lave ou esguiche água no interior do quadro.

ADVERTÊNCIAS

MANUTENÇÃO
- Verifique periodicamente as condições dos cabos e conexões.
- A limpeza do painel deve ser feita com pano umidecido e detergente neutro ape-

nas na parte externa.


